Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wagrowcu

Wagrowiec, dnia 14 grudnia 2023 r.
ON-HK.903.1.231.2023

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji
ul. Jana Pawla II 43A
62-085 Skoki

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wagrowcu na podstawie art. 4 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. ,,0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej” (1.j. z dnia 13 stycznia 2023 r.
Dz. U. z 2023 ., poz. 338 ze zm.) oraz § 21 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia
2017r. ,,w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 .
poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych pobranych probek przez
tutejszy Organ dnia 03 pazdziernika 2023 r. w ramach kontroli urzgdowej oraz zapoznaniu
si¢ z wynikami badan laboratoryjnych pobranych probek w imieniu zarzadcy wodociagu, przez
zlecong firme¢ w dniu 06 listopada 2023 r. w ramach kontroli wewnetrznej z wodociggu
publicznego Roszkowo:

— sprawozdanie z badan nr 1302/W/23 Laboratorium Badania Wody w Pile ul. Wojska
Polskiego 43A, 64-920 Pila z dnia 06 pazdziernika 2023 r. probki wody z sieci
— mieszkanie prywatne Lechlinek;

— sprawozdanie z badan nr 1306/W/23 Laboratorium Badania Wody w Pile ul. Wojska
Polskiego 43A, 64-920 Pila z dnia 06 pazdziernika 2023 r. probki wody z sieci
— mieszkanie prywatne Roszkowo;
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— sprawozdanie z badan nr 1756/11/23 Laboratorium Ustugowo-Badawcze ,,BIOCHEMIK”
Sp. z 0.0. ul. Pilska 34, Smitowo, 64-810 Kaczory z dnia 09 listopada 2023 r. probki wody
z sieci — mieszkanie prywatne Roszkowo;

— sprawozdanie z badan nr 1755/11/23 Laboratorium Ustugowo-Badawcze ,,BIOCHEMIK”
Sp. z 0.0. ul. Pilska 34, Smitowo, 64-810 Kaczory z dnia 09 listopada 2023 r. probki wody
ze Stacji Uzdatniania Wody Roszkowo

informuje, ze

przeprowadzone badania laboratoryjne probek wody pobranych w ramach kontroli urzgdowe;j
w dniu 03 pazdziernika 2023 r. z mieszkania prywatnego w Roszkowie wykazala
nieakceptowalny parametr mikrobiologiczny tj. Ogélng liczbe mikroorganizméw w 22 °C
>300 jtk/100ml (zaleca si¢ aby og6lna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/Iml
w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej 1 200 jtk/Iml w kranie konsumenta).

Po przeprowadzeniu dziatan naprawczych ponowne badania laboratoryjne nie wykazaly juz
przekroczeh ww. parametru.

W koncowej ocenie jako$¢ wody z wodociagu publicznego w Roszkowie odpowiada
wymaganiom okreslonym w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
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